
 

考虑调峰调频双重约束的储能规划方法研究
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摘要： [目的]在新型电力系统的构建进程中，新能源将保持高速发展态势。风、光等新能源大规模并网，其出力的

随机性和波动性将给电力系统安全经济运行带来挑战。新型储能由于其具备快速的响应能力和削峰填谷的功效，再

加上成本的逐步下降，未来将是电力系统不可或缺的灵活调节资源。[方法]储能容量规划是电力系统全局性问题，

通过分析新能源消纳率和调频充裕度，从系统调峰和调频两个方面，以系统总成本最低为目标提出了省级电网储能

规模分析方法。[结果]文章以省级电网实际参数为例，采用时序生产模拟软件分析了电源开机方式，对比了不同储

能规模对全社会经济性的影响。[结论]结果表明，合适的储能规模可在提高新能源消纳的同时降低全社会成本，该

方法的有效性得到了验证，可为实际应用提供指导。
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Abstract: [Introduction]  In  the  process  of  building  a  new  power  system,  renewable  energy  will  maintain  a  high-speed  development

trend. Along with large-scale grid connection of renewable energy sources such as wind energy and photovoltaic energy, the randomness

and fluctuation of  its  output  will  bring challenges  to  the  safe  and economical  operation of  the  power  system.  The new energy storage

system will  become an indispensable resource subject  to flexible regulation for the power system in the future due to its  fast  response

ability and the effect of cutting peak and filling valley as well as the gradual reduction of its cost. [Method] The energy storage capacity

planning  was  a  global  problem of  the  power  system.  By  analyzing  the  renewable  energy  consumption  rate  and  frequency  modulation

adequacy,  a  provincial  power  grid  energy  storage  scale  analysis  method  was  proposed  from  the  perspectives  of  peak  shaving  and

frequency modulation based on the target of the lowest total cost of the system. [Result] Taking the actual parameters of the provincial

power  grid  as  an  example,  the  time  series  production  simulation  software  has  been  used  to  analyze  the  power  startup  mode,  and  the

impacts of different energy storage scales on the economical efficiency of the whole society have been compared. [Conclusion] It shows

that the consumption of renewable energy can be improved and the cost of the whole society can be reduced by adopting the appropriate

scale of energy storage. The effectiveness of the method has been verified. Therefore, this work can provide some guidance for practical

application.
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  0    引言

为贯彻落实国家碳达峰、碳中和战略目标，构建

新能源占比逐渐提高的新型电力系统，我国能源系

统的低碳化转型将进一步加快，预计“十四五”及以

后，中国新能源仍将保持高速发展态势。

截至 2021年底，我国风、光新能源装机规模达

635 GW，占全国发电装机容量的 26.7%[1]。根据相关

研究[2]，“十四五”期间，中国的新能源装机占比将提

升到 35% 左右，到 2050年将达到近 70%。新能源发

电具有随机性、波动性、间歇性等特点，且相较于同

步发电机，不具有阻尼特性。风光等新能源大规模

并网，将给新能源消纳和电力供应的可靠性带来极

大挑战。储能作为一种优质的灵活资源，可有效快

速响应，实现电力系统发电和用电的解耦，提升新能

源并网友好性，提高新能源消纳水平，是实现新能源

发展的关键支撑[3]。

近年来，国内外学者对储能规模的研究主要集

中于新能源场站侧：如平滑新能源出力的短期波动

性的储能容量优化配置[4-6]、弥补新能源出力的预测

偏差[7-9] 及提高新能源一次调频能力[10-12]。当前部分

研究仅从场站侧基于新能源出力特性，而不与系统

的负荷、电源结构及系统总成本相结合进行中长期

的储能容量优化确定储能总体规模[13-15] 是缺乏全面

性的，且会造成储能容量冗余。新能源出力波动和

预测偏差属于调峰问题，在调峰问题方面，大规模新

能源接入电网的调峰需求，与并网系统的负荷特性、

电源结构以及新能源出力特性密切相关。在调频方

面，新能源大规模接入减少了常规电源的开机容量，

从而降低了系统的调频能力[16-17]。电力系统储能的

需求与电源结构及开机容量密切相关。因此，为适

应未来大规模新能源发展，有必要从系统角度，综合

考虑调峰、调频及全社会经济性，提出储能规划的合

理规模。

本文综合储能技术路线选择、储能调峰、调频

容量优化、全社会经济效益 4个方面，系统性提出了

适用于规模化新能源并网的储能容量规划分析方法，

可为省级新型储能发展规划提供思路。

  1    储能技术路线选择

  1.1    储能技术路线对比分析

目前已有的储能形式主要可分为电化学储能、

物理储能和电磁储能。电化学储能主要包括铅炭电

池、锂离子电池、液流电池等；物理储能主要包括抽

水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等；电磁储能主要

包括超导储能、超级电容器储能等[18]。

从储存能量的时间尺度和为电力系统提供支撑

的功能来看，主要分为功率型储能和能量型储能。

功率型储能特点是比功率高，能够大电流放电，不过

能量密度不高，主要用于瞬间高功率输入、输出场合，

一般为中短期储能，放电时间为秒级到分钟级，典型

的如飞轮储能、超导储能和超级电容储能，适用于电

力系统调频、电压突降、提高用户电能质量等; 能量

型储能特点是比能量高，适合小电流长时间放电，功

率密度不高，主要用于高能量输入、输出场合，一般

为中长期储能，放电时间达到小时至日级别，典型的

如抽水蓄能、锂离子电池、铅炭电池等，比较适合于

系统调峰，也可兼顾调频[13]。表 1给出了各种主要

储能技术的特性比较。

  1.2    电化学储能选型

抽水蓄能一般初始投资较大，建设周期长，对场

址要求高；压缩空气储能成本较高，效率较低；电化

学储能布局灵活，建设周期短，且近年来发展较快。

截至 2021年底，国内电化学储能累计投产规模占新

型储能的 88%。因此，本文讨论的储能主要以电化

学储能电池为主。当前主流的电化学储能电池有磷

酸铁锂、铅炭电池、全钒液流电池等。各类电池的

特性如表 2所示。

铅炭电池在度电成本以及运行温度方面均具有

较大的优势。其缺点是充放电倍率低，属于能量型储

能元件，适用于能量要求大功率要求低的应用场合。

磷酸铁锂电池在充放电倍率、单位造价、循环

寿命、占地、运行温度等各方面都有较好的表现，且

技术成熟、降价趋势明显，是目前国内工程上应用最

多的电化学储能类型。

全钒液流电池循环寿命长，全寿命周期度电成

本较低。其缺点是占地大，初次投资费用高，且工作

温度需要严格控制在 5～45 ℃，低温时低价钒由于

溶解度降低析出晶体，高温时五价钒易分解 V2O5 沉

淀，导致使用寿命下降[19-20]。

综上所述，磷酸铁锂电池技术成熟、综合技术经

济指标较好且降价趋势明显，可适用于大规模新能

源并网的系统级调峰、调频，因此，选取磷酸铁锂电

池进行分析。
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  2    储能规模分析方法

  2.1    优化目标

调峰和调频是系统性问题，与电力系统的灵活

性资源总体规模、电源结构与出力特性、负荷特性

密切相关，不同电力系统会有较大的差别。储能规

模分析方法，是在保证系统电力电量平衡的基础上，

按各火电机组的负载优先序位确定各火电站的最佳

开机容量和在系统负荷曲线上的最佳工作位置，使

得系统总发电成本最小。

  2.1.1    调峰

从系统调峰平衡和新能源消纳的角度，储能规

模的优化目标是在满足新能源消纳率约束的前提下，

系统年费用最低。可表示如下：

(PBESS, S BESS) =min {ASYS|Qren ⩽ Q} （1）

式中：

PBESS −储能功率（MW）；

S BESS −储能容量（MWh）；

ASYS  −增加储能规模后系统的年费用（百万

元），包括储能投资年化（百万元）和系统年运行费用

（百万元）；

Qren   −新能源实际弃电率（%）；

Q      −新能源弃电率约束（%）。

  2.1.2    调频

从系统调频角度，分析储能的配置规模。储能

配置的优化目标是在满足系统一、二次调频备用需

求的前提下，储能的最小配置规模。为了定量分析

调频能力是否满足调频备用需求，定义充裕度如下：

R1 =（M1/N1−1）×100%
R2 =（M2/N2−1）×100%

（2）

R1 R2

P1
BESS P2

BESS

若 <0或 <0，则表示需要分别增加储能规模

、 来满足系统调频备用需求。

式中：

R1       −系统的一次调频充裕度（%）；

R2       −系统的二次调频充裕度（%）；

M1      −系统的一次调频能力（GW）；

 
表 1　各类型储能主要特性

Tab. 1　Main characteristics of each type of energy storage

储能类型

能量密度/
[Wh·(kg)−1]或
(Wh·L−1)

功率密度/
[W·(kg)−1]或
(W·L−1)

典型放

电时间

响应

时间
特点

电化学储能

铅炭电池 50~80 150~500 0.25~10 h 毫秒级 技术成熟，成本低；循环寿命短；

磷酸铁锂 120~180 1 500~2 500 0.3～6 h 毫秒级 能量密度较高，成本较低；效率较高，运行安全问题有待改进

钛酸锂 60~80 3 000 1～5 h 毫秒级 能量密度较低，成本较高；效率较高，安全性高

液流电池 12~40 50~100 4~10 h 百毫秒级 能量密度较低，成本较高；效率较低，安全性高

物理储能

抽水蓄能 0.5~2 0.1~3 4～25 h 分钟级 技术成熟，响应相对较慢，受地理资源限制

压缩空气储能 3~6 0.5~2 1～20 h 毫秒级 容量大、充放电次数多、寿命长、效率相对较低

飞轮储能 20~80 4 500 15 s～15 min 分钟级 功率密度高、寿命长、环境友好、响应速度快、能量密度低、自放电率高

电磁储能

超导储能 1.1 5 000 2 s～5 min 毫秒级 效率高、响应快、安全性好，成本高、维护复杂

超级电容 1.5~2.5 1 000~10 000 1～30 s 毫秒级 效率高、响应快、安全性好，成本高

 
表 2　当前主流储能电池的特性参数表

Tab. 2　Characteristic parameters of current mainstream energy storage battery

电池类型 充放电倍率/C 单位造价/[元·(kWh)−1] 循环寿命/次 度电成本/[元·(kWh)−1] 百兆瓦占地面积/m2 运行温度/℃

铅炭 0.2 800~1 300 2 000~3 000（60%DOD） 0.4~0.6 15 000 −40~50

磷酸铁锂 0.5~2 1 400~2 200 5 000~6 000（80%DOD） 0.5~0.6 10 500 −20~55

全钒液流 0.25 1 600~2 400 5 000~10 000（90%DOD） 0.39~0.58 20 000 5~45
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M2      −系统的二次调频能力（GW）；

N1      −系统的一次调频备用需求（GW）；

N2      −系统的二次调频备用需求（GW）；

P1
BESS  −系统的一次储能功率需求（GW）；

P2
BESS  −系统的二次储能功率需求（GW）。

  2.1.3    综合分析

由于磷酸铁锂电池性能可满足系统调峰、调频

需求，且储能用于调峰主要发挥能量效应，用于调频

主要发挥功率效应，对剩余电量的影响不大，因此，

为发挥储能的综合作用，可选取调峰储能需求和调

频储能需求较大值作为优化的储能规模。

  2.2    约束条件

1）电力系统运行的常规约束条件：包括各时段

系统电力平衡约束、电量平衡约束、调峰平衡约

束等。

2）常规电厂单机运行约束：包括发电机组运行

上下限约束、最小升荷时间约束和最大的爬坡率约

束、排放约束、燃料消耗约束等。

3）储能设备运行约束：包括储能最大充放电功

率、最大充放电时间、储能容量、循环寿命、能量转

换效率等。

4）新能源运行约束：包括出力特性约束、检修约

束等。

  2.3    优化思路

根据上述优化目标和约束条件，整体优化思路

如图 1所示，具体包括：

1）针对不考虑储能的电力系统开展电力、电量

及调峰平衡分析，同时计算系统新能源弃电率及年

费用 A，若弃风率不满足约束要求，则增加储能规模

使弃电率满足约束要求。

PBESS S BESS Qren

ASYS

2）输出储能配置规模 、 弃电率 及系

统年费用 。

ASYS

PBESS S BESS

3）继续增加储能配置规模，若系统年费用> ，

则输出储能规模 、 。

ASYS4）在 3）的基础上，输出系统年费用< 的调峰

储能配置规模。
 

计算系统新能源弃
电率及年费用 A

弃风率满足
约束要求？

输出储能配置规模 PBESS，
SBESS、弃电率 Qrn 及年费用

ASYS

增加储能规模

输出年费用 <A 的调峰储能
配置规模 PBESS，SBESS

年费用 <A？

增加储能规模

输出调峰储能配置规模
PBESS，SBESS

N

Y

Y

根据各类电源开机容量计算
各类型电源的一、二次调频

能力 M1、M2

计算系统发生故障最大功率
缺额的一、二次调频需求

N1、N2

R1>0, R2>0？

输出调频储能配置规模
P1

BESS/0.5~1 h，P2
BESS/0.5~1 h

增加储能规模

Y

N

系统电力、电量、
调峰平衡分析

输出调峰或调频储能配置规
模 PBESS，SBESS 较大值

计算系统一、二次调频
充裕度 R1、R2

N

N

图 1　储能容量优化配置流程图

Fig. 1　Flow chart of optimal allocation of energy storage capacity
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N1 N2

5）计算系统发生故障，最大功率缺额的一、二次

调频需求 、 。

M1 M2

6）根据各类电源开机容量计算各类型电源的一、

二次调频能力 、 。

R1 R27）计算系统一、二次调频充裕度 、 。

R1 R2 P1
BESS P2

BESS

R1 R2

8）若 、 <0，则增加储能规模 、 ,时间

可取（0.5~1 h），直至使 、 均>0。
PBESS

S BESS P1
BESS P2

BESS

9）系统储能规划容量=max[调峰储能规模（ 、

），调频储能规模（ + ）/0.5~1 h]。

  3    储能规模分析

  3.1    调峰角度储能规模分析

根据某省“十四五”能源发展规划，至 2025年，

该省全社会最大用电负荷和全社会用电量分别为

180 GW、880 TW，电源装机结构如表 3所示。此外，

还有外来电力 45.08 GW。各类电源及外电的调节

能力如表 4所示。
  

表 3　2025年某省电源装机结构

Tab. 3　Installation structure of power supply in a province in 2025

装机类型 装机容量/GW 装机占比/%

核电 18.54 8

水电 9.26 4

抽蓄 9.68 4

煤电 64.38 34

气电 735.03 26

风电 26.00 11

光伏 28.00 11

生物质及其他 4.80 2
 

基本场景下，磷酸铁锂电池的单位投资按 2 000
元/kW考虑。考虑到储能的单位投资呈不断下降的

趋势，将对系统经济性产生影响，因此增加考虑储能

单位投资降低 20% 的场景。

基于以上边界，在充分利用常规电源的调节能

力的前提下，分析全省储能配置规模。从负荷特性、

新能源出力特性和外来电特性 3个维度，采用典型

负荷/出力/送电曲线的方式进行时序模拟分析。

根据电力系统运行方式，储能通过在负荷低谷

期储能充电，使新能源弃电量减少，在提高系统新能

源消纳水平的同时减小火电调峰深度；储能在负荷

高峰期放电，从而代替部分火电的开机，使火电开机

容量下降，火电的发电量下降。根据图 2，火电机组

的发电能耗随着负载率的降低而升高，同时由于储

能的替代作用火电的发电量下降，若火电可变成本

的降低大于储能的投资，即增加的储能规模可降低

系统年费用，具有全社会经济效益。
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百万机组； 六十万机组； 三十万机组。注：

图 2　火电机组的发电能耗

Fig. 2　Power generation energy consumption of thermal

power unit
 

考虑以 0储能方案作为基本场景，测算新增

100万/1~2 h储能、200万/1~2 h储能、300万/1~2 h
储能、400万/1~2 h储能的新能源弃电率及系统年

费用。

根据图 3可以看出，若约束新能源弃电率为 2%，

系统不配置储能，新能源弃电率 0.46%，满足新能源

弃电约束要求。考虑储能具有开机替代及降碳作用，

合理的储能规模可进一步降低系统年费用。增加储

能规模，可降低新能源弃电率，系统年费用总体呈先

下降再上升的趋势，且相同功率储能续航时间 1 h的

年费用比2 h低。从全社会经济效益来看，配置1～3 GW/
1 h储能均具有经济性，其中配置 2 GW/1 h储能经

济性最好。新能源弃电率由 0.46% 降至 0.34%。

 
表 4　某省电源调节能力

Tab. 4　Power regulation capability of a province

电源类型 最小技术出力/%

煤电 40~60

调峰气电 0

热电联产 50

核电 100

风电 29

光伏 0

生物质 80

抽蓄 −110

西电 15
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考虑储能单位投资降低 20%，对新增 1～4 GW/

1～2 h储能进行经济比较，如图 4所示。储能价格

变化，不会改变电源开机容量及结构，相比基本场景，

新能源弃电率不变。相同储能规模，火电的年可变

费用不变，经济性仅受储能年费用影响。可以看出，

储能单位投资降低 20% 场景下，配置 1～4 GW/1 h、

1～2 GW/2 h储能均具有经济性，其中配置 2 GW/2 h

储能经济性最好。

以配置 2  GW/1  h储能为例进行分析。图 5

展示了增加储能前后电站工作位置图。可以看出，

不配置储能，夜间 2~7点均有弃风，最大弃风时刻发

生在 6点，弃风 7.41 GW；配置 2 GW/1 h储能，储能

在调峰困难的低谷时段充电，夜间 5~7点仍有弃风，

最大弃风时刻仍发生在 6点，弃风减小至 4.71 GW。

储能负荷高峰时刻放电，使火电开机规模下降 2 GW，

开机替代率 100%。从全年发电量来看，配置了储能

后，新能源消纳量提高了 130 GW时，煤电的发电量

降低了 94 GW时，系统煤耗减少了 101.4万 t，二氧

化碳排放量减少了 260万 t。

因此，从促进新能源消纳的调峰角度，全省宜配

置 2 GW/1 h储能。

  3.2    调频角度储能规模分析

2025年某省所在的同步主网最大功率缺额故障

为某直流双极闭锁，主网最大功率缺额 8 GW，根据
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图 3　不同储能规模技术经济比较

Fig. 3　Technical and economic comparison of different energy storage scales
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该省电源装机容量占主网比例，则该省一次调频最

小需求约 2.6 GW，二次调频最小需求约 2.7 GW。

电网预留的运行备用反映了电网的理想调频能

力。以 HUST_ProS软件运行模拟的该省分月各类

电源开机容量为基础，对煤电、气电、水电及抽水蓄

能的调频能力进行分析，核电、新能源场站暂按不纳

入调频能力考虑。

2025年分月一、二次调频备用如图 6所示。由

图可知，该省煤电、气电装机占比较高，2025年月均

一次调频备用在 4.56～7.56 GW之间，二次调频备

用在 2.80～3.75 GW之间。一、二次调频备用在迎

峰度夏期间达全年之最，进入 10月份后呈下降趋势，

春节 2月份期间达到最低，全年整体呈现出“中间高

两头低”的趋势。
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图 6　2025年一、二次调频能力

Fig. 6　Primary and secondary frequency modulation

capacities in 2025
 

根据公式（2）计算得到的某省的分月调频充裕

度如图 7所示。可见，各月份一、二次调频充裕度均

大于 0，表示调频能力满足调频备用需求，无需为调

频额外配置储能容量。
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考虑到储能快速、精确的响应能力，能够在 1 s
之内完成电网调频调度指令，调频效果是水电的

1.7倍，是天然气机组的 2.7倍，是火电机组的 30倍。

由于用于调频功能的储能续航时间相对较小，可考

虑由用于其他场景的储能兼顾其功能。
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Fig. 5　Power station operation positions before and after
increasing energy storage
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  3.3    储能规模及功能定位

基于某省“十四五”能源发展规划推荐的电源

方案，从调峰和调频两方面，以系统年费用最低为优

化目标，推荐“十四五”期间规划储能规模为 2 GW/
2 GWh。

从时序运行模拟的储能工作位置来看，储能的

功能定位为解决新能源并网导致的系统调峰问题，

同时还能兼顾系统高峰用电需求，优化电源运行方

式，提高全社会经济效益，并兼顾调频，发挥储能的

综合作用。

  4    结论

本文从调峰、调频两个技术层面，结合全社会经

济层面系统性提出了省级电网储能规模的分析方法。

可为各省新型储能发展规划提供思路。主要结论

如下：

1）储能容量规划是系统性问题，本文从全系统

出发，以系统年费用最低为目标提出了一种统筹调

峰和调频两个维度的储能优化配置方法。

2）本文以某省级电网为例，采用时序生产模拟

分析了电源开机方式，通过不同储能规模对全社会

经济性的影响，验证了合适的储能规模可在提高新

能源消纳的同时降低全社会成本。

3）通过时序运行模拟明确了储能工作位置，进

一步分析了储能在系统中的功能定位，即为解决新

能源并网导致的系统调峰问题，同时还能兼顾系统

高峰用电需求，优化电源运行方式，提高全社会经济

效益，并兼顾调频，发挥储能的综合作用。
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